
 

 

 

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per 

Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020. Akkreditiert als 

Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065. Notifizierte Stelle (Notified body) 

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) unter der Kennnummer 1139. www.bmdw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePIZ-Stellen.html 

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. 

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter ma39.wien.at. 

Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. 

Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW; UID: ATU 36801500; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 15:30 Uhr und Fr. 7:30 - 13:30 Uhr Fo
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Bartholomäus GmbH 

Bachstrasse 10 
89607 Emerkingen. 
 

Per Mail: Gert.Bartholomaeus@geba-emerkingen.de 
 

Magistratsabteilung 39 

Rinnböckstraße 15/2 
1110 Wien 
Telefon +43 1 4000 8039 

Fax +43 1 4000 99 8039 
post@ma39.wien.gv.at 
ma39.wien.at 

MA 39 – 24-00617 Wien, 26. Jänner 2024 

 Gesamtseiten: 1 

Verlängerung der Gültigkeit des Prüfberichtes                                              

MA 39 – VFA 2008-0885.02 

Feuerwiderstand eines Feuerschutzabschlusses mit der Bezeichnung „Deckenschott Typ 

AVR 200“ (Prüfung vom 30. April 2008) 

Auftraggeber: Bartholomäus GmbH 

Auftragsdatum: 22. Jänner 2024 

Datum des Prüfberichtes: 12. September 2008 

Prüfprogramm: Prüfung des angeführten Feuerschutzabschlusses hinsichtlich der 

Feuerwiderstandsdauer gemäß des Verwendungsgrundsatzes 

des OIB für Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Basis 

intumeszierender Materialien mit mechanischem 

Verschlusselement. Eine Klassifizierung eines Feuerschutz-

abschlusses nach diesem Verwendungsgrundsatz ist nur bis zu 

einem Durchmesser von 160 mm möglich. 

Die Gültigkeit des Prüfberichtes endet am 12. September 2026. Diese Verlängerung gilt nur in 

Verbindung mit dem originalen Prüfbericht. Sollten sich grundlegende Prüf- oder 

Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit vor Ablauf dieser Frist. Weiters erlischt die 

Gültigkeit dann, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Änderungen am Produkt vornimmt. 

 

 

  

Der Sachbearbeiter 

Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc 

Technischer Oberamtsrat 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc 

Oberstadtbaurat 

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-  

und Zertifizierungsstelle 

Dipl.-Ing. Georg Pommer 

Senatsrat 

 
Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2). Die händische Unterschrift wurde aus 

Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses 

bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden. 
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